
臺北市工程施工規範 第09549 修正草案對照表 
修正規定 現行規定 說明 

1.5.3 施工製造圖 

(3) 天花板之懸吊系統應考量風力及地震力，屋外風力

依內政部 國土管理署 「建築物耐風設計規範及解

說」規定，地震力震區水平加速度係數依內政部 國

土管理署 「建築技術規則建築構造編耐震設計規範

與解說」規定，垂直地震力為水平地震力之1/2計

算。 

1.5.3 施工製造圖 

(3) 天花板之懸吊系統應考量風力及地震力，屋外風力

依內政部 營建署 「建築物耐風設計規範及解說」規

定，地震力震區水平加速度係數依內政部 營建署

「建築技術規則建築構造編耐震設計規範與解說」

規定，垂直地震力為水平地震力之1/2計算。 

配合機關組編修改，

名稱更正。 

 


