
113/04/15 NIEA W101.56A 行政區1樓 大腸桿菌群 <1   CFU/100mL

113/04/15 NIEA W101.56A 行政區2樓 大腸桿菌群 <1   CFU/100mL

113/04/15 NIEA W101.56A 行政區3樓 大腸桿菌群 <1   CFU/100mL

113/04/15 NIEA W101.56A 第一演講室外 大腸桿菌群 <1   CFU/100mL

113/04/15 NIEA W101.56A 行政區B1 大腸桿菌群 <1   CFU/100mL

113/04/15 NIEA W101.56A 展示場3樓 大腸桿菌群 <1   CFU/100mL

113/04/15 NIEA W101.56A 展示場2樓 大腸桿菌群 <1   CFU/100mL

113/04/15 NIEA W101.56A 展示場1樓 大腸桿菌群 <1   CFU/100mL

台技水質環保科技

檢驗股份有限公司

台技水質環保科技

檢驗股份有限公司

飲用水水質

標準為

6CFU/100mL

以下(詳細樣

品檢驗報告

書如附件所

示)

檢測項目

台技水質環保科技

檢驗股份有限公司

台技水質環保科技

檢驗股份有限公司

台技水質環保科技

檢驗股份有限公司

台技水質環保科技

檢驗股份有限公司

台技水質環保科技

檢驗股份有限公司

113年4月份臺北市立天文科學教育館飲水機水質檢驗報告

台技水質環保科技

檢驗股份有限公司

檢驗機構 採樣日期 採樣方法 採樣地點 檢測結果 備註




