
缺失編號 缺失項目 缺失數量 所佔百分比 發生次數較多之缺失

4.1
主辦機關、專

案管理廠商
22 17.6%

1.未於開工時將工程基本資

料填報於工程會資訊網路系

統，並於驗收完成後七日內

，將結算資料填報於前開系

統，或內容不確實、不完整

2.無品質督導及查驗紀錄，

或未落實，或記載不完整

3.監造計畫無核定紀錄，或

未確實審查

4.2 監造單位 48 38.4%

1.材料設備送審管制總表、

材料設備檢（試）驗管制總

表、抽查標準、抽查紀錄或

監造報表等相關表單項目不

完整，或未符合需求

2.有無抽查施工作業及抽驗

材料設備，並填具抽查(驗)

紀錄表，或製作材料設備檢

（試）驗管制總表管控，或

判讀認可，或落實執行

4.3 廠商 55 44.0%

1.未訂定各分項工程品質管

理標準，或未符合需求

2.未訂定材料設備送審管制

總表、材料設備檢（試）驗

管制總表、自主檢查表等相

關表單，或未符合需求

3.品管自主檢查表未落實執

行，或檢查標準未訂量化

値、容許誤差值，或未確實

記載檢查值

4.施工日誌未落實執行，或

未依規定制定格式，或記載

不完整

缺失編號 缺失項目 工程名稱 主辦機關 發生次數較多之缺失

107年度臺北市號誌纜線清整

工程(2)-108年度契約擴充

臺北市交通管制工程處(交

通局)

新新公園新建工程 臺北市政府工務局公園路

燈工程管理處工務科南區

分隊

成功橋拓寬工程 臺北市政府工務局新建工

程處東區工務所

新新公園新建工程 臺北市政府工務局公園路

燈工程管理處工務科南區

分隊

成功橋拓寬工程 臺北市政府工務局新建工

程處東區工務所

1.混凝土澆置、搗實不合規

範，有冷縫、蜂窩或孔洞產

生

2.混凝土養護不合規範，塑

性收縮造成裂縫

108年5月份「品質管理制度」缺失統計

108年5月份「「施工品質」缺失統計

5.02 鋼筋施工 1.未使用間隔器、墊塊，保

護層不符規定

5.01 混凝土施工
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缺失編號 缺失項目 工程名稱 主辦機關 發生次數較多之缺失

108年5月份「「施工品質」缺失統計

5.03 模板施工 雙溪右岸福林橋下護岸改善

工程

臺北市政府工務局水利工

程處工務科北投工務所

1.模板不緊密，漏漿，或固

定間距之隔件設置不良

迪化污水處理廠設備更新工

程(第一期)─固體處理大樓

客、貨梯更新

臺北市政府工務局衛生下

水道工程處淡水河設施改

善工務所

新新公園新建工程 臺北市政府工務局公園路

燈工程管理處工務科南區

分隊

廣慈博愛園區整體開發計畫

公共住宅第D標統包工程

臺北市政府都市發展局

107西區B管網改善工程 臺北自來水事業處西區營

業分處

新新公園新建工程 臺北市政府工務局公園路

燈工程管理處工務科南區

分隊

雙溪右岸福林橋下護岸改善

工程

臺北市政府工務局水利工

程處工務科北投工務所

新新公園新建工程 臺北市政府工務局公園路

燈工程管理處工務科南區

分隊

107年度臺北市號誌纜線清整

工程(2)-108年度契約擴充

臺北市交通管制工程處(交

通局)

板南線、松山新店線軌道區

廣告燈箱調整工程

臺北大眾捷運股份有限公

司工務處土建五廠

迪化污水處理廠設備更新工

程(第一期)─固體處理大樓

客、貨梯更新

臺北市政府工務局衛生下

水道工程處淡水河設施改

善工務所

雙溪右岸福林橋下護岸改善

工程

臺北市政府工務局水利工

程處工務科北投工務所

107西區B管網改善工程 臺北自來水事業處西區營

業分處

校園暨班級教室廣播改善工

程

臺北市立五常國民中學(教

育局)

臺北市萬華區新和國民小學

校舍整體改建工程

臺北市政府工務局新建工

程處中正工務所

新新公園新建工程 臺北市政府工務局公園路

燈工程管理處工務科南區

分隊

5.07 分項工程 1.有漏水現象

2.排水不良，有積水現象

3.卵石堆砌不合規範

4.瀝青舖面壓實度不合規範

，或未依規範分層鋪設，或

未分層噴灑黏層，或有粒料

分離現象

5.管路出口未施作喇叭口，

或佈放纜線完成線頭未做防

水處理

6.管路穿越外牆處未施作止

水措施，或施作不合規範

7.高低壓配電盤、分電箱線

路之絕緣電阻值，未符合規

定，或電線迴路兩端未標示

，導線連接方式不合規範

8.管路出口、設備排水口未

施以保護，易遭異物阻塞，

或排水口設置不當

9.高低壓配電盤，或分電盤

，或電氣設備，未施作接地

系統

5.04 鋼構施工

5.06 土方工程 1.開挖或回填土面高程或斷

面不符

2.回填料含有機物、木材或

其他雜物

3.回填土未分層夯實，或無

紀錄

5.05 環保生態保育 1.營建剩餘土石方、其他廢

棄物處理未妥當

2.垃圾及廢棄物未清理，影

響環境，或未符合規定

1.構件安裝架設完成後未補

塗裝或銹蝕
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缺失編號 缺失項目 工程名稱 主辦機關 發生次數較多之缺失

108年5月份「「施工品質」缺失統計

成功橋拓寬工程 臺北市政府工務局新建工

程處東區工務所

大度淡海線∮1200mm輸水管

潛盾接續工程

臺北自來水事業處工程總

隊

107年度臺北市號誌纜線清整

工程(2)-108年度契約擴充

臺北市交通管制工程處(交

通局)

迪化污水處理廠設備更新工

程(第一期)─固體處理大樓

客、貨梯更新

臺北市政府工務局衛生下

水道工程處淡水河設施改

善工務所

107西區B管網改善工程 臺北自來水事業處西區營

業分處

臺北市萬華區新和國民小學

校舍整體改建工程

臺北市政府工務局新建工

程處中正工務所

新新公園新建工程 臺北市政府工務局公園路

燈工程管理處工務科南區

分隊

臺北市萬華區新和國民小學

校舍整體改建工程

臺北市政府工務局新建工

程處中正工務所

廣慈博愛園區整體開發計畫

公共住宅第D標統包工程

臺北市政府都市發展局

成功橋拓寬工程 臺北市政府工務局新建工

程處東區工務所

大度淡海線∮1200mm輸水管

潛盾接續工程

臺北自來水事業處工程總

隊

107年度臺北市號誌纜線清整

工程(2)-108年度契約擴充

臺北市交通管制工程處(交

通局)

板南線、松山新店線軌道區

廣告燈箱調整工程

臺北大眾捷運股份有限公

司工務處土建五廠

迪化污水處理廠設備更新工

程(第一期)─固體處理大樓

客、貨梯更新

臺北市政府工務局衛生下

水道工程處淡水河設施改

善工務所

雙溪右岸福林橋下護岸改善

工程

臺北市政府工務局水利工

程處工務科北投工務所

校園暨班級教室廣播改善工

程

臺北市立五常國民中學(教

育局)

臺北市萬華區新和國民小學

校舍整體改建工程

臺北市政府工務局新建工

程處中正工務所

新新公園新建工程 臺北市政府工務局公園路

燈工程管理處工務科南區

分隊

5.07 分項工程 1.有漏水現象

2.排水不良，有積水現象

3.卵石堆砌不合規範

4.瀝青舖面壓實度不合規範

，或未依規範分層鋪設，或

未分層噴灑黏層，或有粒料

分離現象

5.管路出口未施作喇叭口，

或佈放纜線完成線頭未做防

水處理

6.管路穿越外牆處未施作止

水措施，或施作不合規範

7.高低壓配電盤、分電箱線

路之絕緣電阻值，未符合規

定，或電線迴路兩端未標示

，導線連接方式不合規範

8.管路出口、設備排水口未

施以保護，易遭異物阻塞，

或排水口設置不當

9.高低壓配電盤，或分電盤

，或電氣設備，未施作接地

系統

裝修雜項工程 1.路緣石線形不平順，或人

行道鋪設不平整

5.09 工地管理(不含

進度管理)

1.工地現場機具與材料任意

堆置，未妥善保護

5.10 材料檢驗審查 1.無氯離子含量試驗紀錄或

檢驗頻率不足，或內容不符

規定

5.08
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缺失編號 缺失項目 工程名稱 主辦機關 發生次數較多之缺失

108年5月份「「施工品質」缺失統計

廣慈博愛園區整體開發計畫

公共住宅第D標統包工程

臺北市政府都市發展局

成功橋拓寬工程 臺北市政府工務局新建工

程處東區工務所

107年度臺北市號誌纜線清整

工程(2)-108年度契約擴充

臺北市交通管制工程處(交

通局)

板南線、松山新店線軌道區

廣告燈箱調整工程

臺北大眾捷運股份有限公

司工務處土建五廠

迪化污水處理廠設備更新工

程(第一期)─固體處理大樓

客、貨梯更新

臺北市政府工務局衛生下

水道工程處淡水河設施改

善工務所

臺北市萬華區新和國民小學

校舍整體改建工程

臺北市政府工務局新建工

程處中正工務所

新新公園新建工程 臺北市政府工務局公園路

燈工程管理處工務科南區

分隊

廣慈博愛園區整體開發計畫

公共住宅第D標統包工程

臺北市政府都市發展局

成功橋拓寬工程 臺北市政府工務局新建工

程處東區工務所

大度淡海線∮1200mm輸水管

潛盾接續工程

臺北自來水事業處工程總

隊

5.15 交通維持措施 107西區B管網改善工程 臺北自來水事業處西區營

業分處

1.無交通維持及安全管制措

施基本內容，或未落實

雙溪右岸福林橋下護岸改善

工程

臺北市政府工務局水利工

程處工務科北投工務所

大度淡海線∮1200mm輸水管

潛盾接續工程

臺北自來水事業處工程總

隊

5.10 材料檢驗審查 1.無氯離子含量試驗紀錄或

檢驗頻率不足，或內容不符

規定

5.14 工地安全衛生 1.施工現場交通警告等設施

不足

2.於高差2公尺以上之工作場

所邊緣及開口部分(如樓梯、

電梯口、天井、管道間、構

台、橋梁墩柱及橋面版等)，

未設置符合規定之護欄、護

蓋、安全網或佩掛安全帶之

防墜設施或未符合規定

5.16 防災減災措施 1.防汛缺口未確實封堵，或

砂包、擋水鋼板、封水牆等

臨時性防洪設施未補強
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